
P�ílo�né �idlo

Pohon s 3-bodovým 
�ídícím signálem
(230 V, 24 V nebo 0-10V DC)

Dvoucestný 
regula�ní 
ventil
DN 10 - DN 25

Vypoušt�cí 
a napoušt�cí 
ventil
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odvzduš�ovací
ventil

Regula�ní
šroubení 1/2“
kvs=6,5

Závit vnit�ní
1/2“ 

Závit 3/4“ EK

Teplom�r
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dle typu regulace

teplá voda studená voda

SM�ŠOVACÍ ROZD�LOVA� TOP 559 A
nastavení teploty dle ekvitermní regulace

Termostatický ventil
s mo�ností uzav�ení
okruhu

Elektrotermická
hlavice 
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Mo�nost osazení
elektroterm. hlavicí

Regula�ní pr�tokom�ry 
s mo�ností uzav�ení okruhu

Elektronické �erpadlo

DN25/130mm
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Vhodné i pro kondenza�ní kotle a tepelná �erpadla


